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Verfiigung: Stellungnahme zu Ihrem Bericht zum EU-Stresstest

Sehr geehrte Damen und Herren

1. Anlass

Das ENSI hat am 1. Juni 2011 aufgrund der Ereignisse in Fukushima unter anderem verfiigt, dass das
Kernkraftwerk Beznau bis zum 31. Oktober 2011 einen Bericht uber die gezielte Neubewertung der
Sicherheitsmargen des Kernkraftwerks im Rahmen des EU-Stresstests vorzulegen hat.
Diese Neubewertung folgt der Logik der gestaffelten Sicherheitsvorsorge und umfasst drei Bereiche:
e Auslosende Ereignisse: Analyse der Einwirkung von extremen Erdbeben, Hochwassern sowie
der Kombination von Erdbeben und von Erdbeben ausgelésten Uberflutungen
e Ausfall von Sicherheitsfunktionen: Uberpriifung der Folgen des Verlustes der Strom- und
Kuhlwasserversorgung unabhangig vom Ausléser
¢ Notfallmanagement: Uberprifung der Wirksamkeit der vorbereiteten Massnahmen gegen
schwere Unfélle

Das KKB hat den geforderten Bericht /1/ am 31. Oktober 2011 fristgerecht beim ENSI eingereicht.

2. Erwdgungen

Die Ergebnisse der Uberprifung des Berichtes durch das ENSI sind im Landerbericht der Schweiz
zum EU-Stresstest dargelegt. Das ENSI kommt darin zum Schluss, dass die schweizerischen Kern-
kraftwerke einen sehr hohen Schutz gegen die Auswirkungen von Erdbeben, Uberflutung, anderen
Naturgefahren sowie Stromausfall und Ausfall der Warmesenke aufweisen. Bei allen analysierten
Storfallen konnte festgestellt werden, dass sie unter Berticksichtigung der aktuell glltigen Gefahr-
dungsannahmen beherrscht werden. Die Betreiber haben dariber hinaus umfangreiche vorbeugende
und lindernde Vorkehrungen getroffen. Damit ist die gesetzlich geforderte Sicherheitsvorsorge zur
Einhaltung der grundlegenden Schutzziele erfullt.
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Alle Schweizer Kernkraftwerke verfiigen Uiber besonders gegen externe Ereignisse geschiitzte Not-
standsysteme mit unabhangiger Strom- und Kilhlwasserversorgung. Die ausgewiesenen Sicherheits-
margen bestatigen die konservative Ausiegung der Schweizer Kernkraftwerke.

Einschrankend ist jedoch zu erwahnen, dass die fur die Sicherheitseinrichtungen ausgewiesenen Erd-
bebenfestigkeitswerte vom ENSI im Rahmen des EU-Stresstests nicht tberpraft wurden. Eine ab-
schliessende Bewertung der Erdbebensicherheit ist erst nach Vorliegen des bis zum 31. Marz 2012
neu zu erbringenden deterministischen Erdbebennachweises moéglich.

Als Resultat aus der Uberprufung der eingereichten Stresstest-Unterlagen wurden acht neue ,offene

Punkte" identifiziert, die das ENSI im Sinne der weiteren Verbesserungen der Sicherheit der Schwei-
zer Kernkraftwerke weiterverfolgen wird. Diese offenen Punkte werden zusammen mit den bereits im
Rahmen der ENSI-Analysen zu Fukushima identifizierten Prufpunkte (Fukushima-Bericht Ill ,Lessons
Learned") nach Wichtigkeit und Dringlichkeit zu einem Aktionsplan verarbeitet.

Im Zusammenhang mit dem neu zu erbringenden Erdbebennachweis bzw. den ,offenen Punkten® hat
das ENSI im Rahmen seiner Priifung des Berichtes des KKB in verschiedenen Bereichen einen zu-
satzlichen Klarungsbedarf identifiziert, auf welchen im Folgenden naher eingegangen wird.

2.1 Seismische Robustheit der Isolation des Containments und des Primérkreislaufes

Die ausgewiesene Sicherheitsmarge fur die Containmentintegritat ist aus Sicht des ENSI nur dann als
plausibel zu bewerten, wenn die Containmentisolation ausschliesslich von der mechanischen Robust-
heit der Isolationsarmaturen abhangt, d.h. die Containmentisolation ein konsequentes Fail-Safe-
Verhalten aufweist. Beim KKB vermisst das ENSI die Bewertung, inwieweit die Containmentisolation
ein solches Verhalten aufweist und unabhangig von der Stromversorgung ist.

Bei einem auslegungsiberschreitenden Erdbeben kénnen erdbebenbedingte Leckagen des Primar-
kreislaufes nicht zwingend ausgeschlossen werden. In diesem Fall wird die Isolation des Primérkreis-
laufes zur Vermeidung eines Kuhlmittelaustrags ausserhalb des Containments benétigt. Die Angaben
zur seismischen Robustheit der Primarkreislauf-Isolation fehlen im vom KKB eingereichten Bericht.

3. Entscheid

Gemass den Erwagungen unter Punkt 2 verfugt das ENSI gestutzt auf Art. 36 Abs. 3 der Kernener-
gieverordnung (SR 732.11) die folgende Forderung:

3.1 Seismische Robustheit der Isolation des Containments und des Primérkreislaufes

Das ENSI fordert das KKB auf, die seismische Robustheit der Isolation des Containments und des
Primarkreislaufes zu iberprifen und dem ENSI die Ergebnisse bis zum 30. September 2012 einzu-
reichen.

Mit freundlichen Grissen

Eidgenossisches Nuklearsicherheitsinspektorat ENSI
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Referenz:
/1/ Schlussbericht des Kernkraftwerks Beznau zum EU-Stresstest, TM-511-R 11043

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diese Verfigung kann innert 30 Tagen seit Zustellung Beschwerde erhoben werden. Die Be-
schwerde ist beim Bundesverwaltungsgericht, Postfach, 3000 Bern 14, einzureichen. Die Frist steht
still:

a) vom 7. Tag vor Ostern bis und mit dem 7. Tag nach Ostern;

b) vom 15. Juli bis und mit dem 15. August;

c) vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar.

Die Beschwerde ist mindestens im Doppel einzureichen und hat die Begehren, deren Begrindung mit
Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des Beschwerdefuhrers oder seines Vertreters zu ent-
halten. Die Ausfertigung der angefochtenen Verfugung (oder eine Fotokopie) und die als Beweismittel
angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit der Beschwerdefuhrer sie in Handen hat.
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