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Freigabeantrag Hierarchiestufe 1 fiir den Ersatz Brandschutzklappen

Sehr geehrte Damen und Herren

Nachstehend erhalten Sie den Freigabeantrag der Hierarchiestufe 1 geméss Richtlinie ENSI-
A04 far:

Ersatz Brandschutzklappen

a. Datum des Antrages
26.09.2018

b. Antragsteller

Kernkraftwerk Gésgen-Daniken AG
Postfach

CH-4658 Daniken

c. Darlegung der Absicht

Das KKG beabsichtigt den Ersatz samtlicher Brandschutzklappen des Fabrikates Nordluft.
Nicht von diesem Antrag betroffen sind die Brandschutzklappen im ZX-Gebsude.

d. Formeller Antrag unter Angabe der gesetzlichen Grundlage

Das KKG beantragt mit diesem Schreiben die Freigabe der Hierarchiestufe 1 gemass KEV Art.
40 Abs. 2 (Anhang 4) und in Ubereinstimmung mit den Anforderungen der ENSI-A04.
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Wir stellen diesen Freigabeantrag gemass Art. 65 Abs. 3 KEG und Art. 40 Abs. 1 Bst. A KEV.
Gemdss Art. 40 Abs. 2 KEV und in Ubereinstimmung mit den Anforderungen der ENSI-A04
legen wird die erforderlichen Unterlagen fir die Hierarchiestufe bei.

e. Materielle Beschreibung der Anderung, fiir welche die Freigabe beantragt wird

Von der Freigabe sind nachfolgende Fachgebiete betroffen:

Betroffen Bemerkungen

S (Systemtechnik) Ja

G (Gesamtanlage) | Nein - B -

R (Re;kton;nig Nein -
B (Bavtechniy | Ja | - -

M (Maschinentechnil;) S I ] - -
7E7(Elektrotectilnik) ] 7Ja 1 - - _ o
IJ (Strahlenschutz, Abfélle, Not?allschutz) jai N o

D (Sicherung) ol -
| P (Betriebsorganisation und PersonaI; Ja - - -

e.1 §1 (Systemtechnik; Systemkonzepte)

Eine ausflhrliche Beschreibung der Anderungen der Systemtechnik kann der Anlage /1/ ent-
nommen werden.

e.3 B1 (Bautechnik; Auslegungsgrundlagen)

Eine ausflihrliche Beschreibung der Anderungen der Bautechnik kann der Anlage /1/ ent-
nommen werden.

e.4 M1 (Maschinentechnik; Auslegungsgrundlagen)

Eine ausfuhrliche Beschreibung der Anderungen an der Maschinentechnik kann der Anlage
/1/ entnommen werden.

e.5 E1 (Elektrotechnik; Grundlagen elektrischer Ausriistungen)

Eine ausflihrliche Beschreibung der Anderungen an der Elektro- und Leittechnik kann der
Anlage /1/ entnommen werden.

e.6 U1 (Strahlenschutz, Abfille, Notfallschutz; Auslegungskriterien und Konzepte)

Eine ausflhrliche Beschreibung der Anderungen des Strahlenschutzes, der Abfalle und des
Notfallschutzes kann der Anlage /1/ entnommen werden.
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e.7 D1 (Sicherung; Auslegungsgrundlagen)

Eine Beschreibung der Massnahmen im Bereich der Sicherung kann der Anlage /1/
entnommen werden.

e.8 P1 (Betriebsorganisation und Personal; Konzepte der Organisation und des
Personaleinsatzes)

Mit dem Freigabeantrag wird dem ENSI ein HOF-Programm /2/ vorgelegt. Nach der Freigabe
des HOF-Programms durch das ENSI wird fur die "Ersatz Brandschutzklappen" ein P1 erstellt
und beim ENSI eingereicht.

f. Darlegung der sicherheitstechnischen Bedeutung der Anderung
Die sicherheitstechnische Beurteilung kann der Anlage /1/ entnommen werden.

g. Fiir Anderungen nach Art. 40 Abs. 1 Bst. A und b KEV Zusammenfassung der
Ergebnisse der systematischen Sicherheitsbewertung gemiss Art. 33 Abs. 1 Bst. A

Die Beurteilung der systematischen Sicherheitsbewertung kann der Anlage /1/ enthommen
werden.

h. Geplanter Termin fiir die Umsetzung

Fur die die Ertuchtigung und den Ersatz der Brandschutzklappen des Typs Nordluft wurde eine
detaillierter Terminplan, siehe Anlage /3/, erstellt. Dem Terminplan stehen nachfolgende
Annahmen bzw. Randbedingungen zugrunde:

- ENSI-Freigabe der H1 Unterlagen ohne terminkritische Forderungen

- ENSI-Bearbeitungszeiten gemass Richtlinie ENSI-A04 Abschnitt 11.1

- Einsatz von Industriestandardprodukten unabhéngig des Ausgangs von Rittelversuchen
- Umsetzbarkeit des Austauschs gemass den in H1 vorgeschlagenen Standardkonzepten

- Trennung des Ersatzes der BSK in mechanischen Ersatz mit Anbindung an die
Brandmeldezentralen und die elektrische Modemisierung mit Einbindung in
Brandschutzklappensteuerungen

- Haupt- und Strangrevisionen gemass dem Rhythmus und den Erfahrungen vergangener
Jahre

- Schaffung der Méglichkeit von Arbeiten in verschiedenen Strangen im Rahmen einer
Abweichung von der Technischen Spezifikation (separater Antrag)

Nachfolgende Termine fir die Freigabeantrage sind geplant:

. Fachgebiet

S (Systemtechnik) 09.18“)‘ 0120 | @)

B (Bautechnik) 00.18)03.192| (4) = 12.26
01.20®)
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[y il - A i :
M (Maschinentechnik) 09.18M|03.19@| (4) 12.26 ’
E (Elektrotechnik) ‘09.18“) 09.19@| (@) 12.26

— . \ ' .
U (Strahlenschutz, Abfélle, Notfallschutz) w09.18(1)‘09.18(”{ 4) \12.26

D (Sicherung) ‘09.18“” s - | 12.26 ‘
P (Betriebsorganisation und Personal) 09.18(" 12.26 | HOF-Programm
11.18 \ HOF Freigabeantrag P1
03.19@| (4)
101,200

(1) Vorliegender Antrag

(2) Fur M/B-Standard

(3) Fur E/B-Standard

(4) Umsetzungspakete geméss Terminplan und gemeinsamer Vereinbarung

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass der Brief und die eingereichten Unterlagen/Beilagen
gemass ISchV Artikel 6 als VERTRAULICH klassifiziert sind.

Wir bitten Sie um Freigabe des HOF-Programms bis 30.10.2018 und der Freigabe des H1
Freigabeantrags bis 31.12.2018.

Freundliche Griisse

KERNKRAFTWERK GOSGEN-DANIKEN AG

Liste der mit dem Antrag eingereichten Unterlagen / Beilagen
Nr. Dokument-Nr. Datum Titel

/Ml BER-M-92852 v1 26.09.2018 Konzept Ersatz Brandschutzklappen (BSK)
Hierarchiestufe 1

/2l BER-B-92699 v1 24.09.2018 Ersatz BSK; HOF-Programm
3/ ROL-M-92802 v1 26.09.2018 Terminplan Ertlichtigung / Ersatz BSK





